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I« Características de producción cíe los proyectos hidro-
eléctricos, por país 
Guatemala 1 
El Salvador . 2 
Honduras 3 
Nicaragua ^ 
Costa Rica 5 
Panamá 6 
II. Características de inversión y costos de producción 
de los proyectos hidroeléctricos, por país 
Guatemala 7 
El Salvador 8 
Honduras 9 
Nicaragua 10 
Costa Rica 11 
Panamá 12 




Atitlán I (El Chorro) 14 
Atitlán II (La Esperanza) 15 
Atitlán caída dnica 16 
Ixcán y Amelia l " 1 7 
ixcán y Amelia 2 ' 1 8 
Ixcán y Amelia 3 19 
Ixcán y Amelia 4 20 
Ixcán y Amelia 5 21 
Chixoy I 22 




Desviaci'n Nahua 1 at e-Atit 1 án 
Desviación líadre Vieja-Atitlán 
Desviación Río Yatzá-Atitlán 
El Salvador 
Poza del Silencio, elevación 235 
Paso del Oso» elevación 375 
Poza del Silencio» elevación 220 














Río Macho (ampliación) 
Pacuare, elevación 550 
Colón, elevación 690 
Cachi, elevación 990 
Pacuare, elevación 460 
Colón, sin presa 
Arenal, elevación 520 






























Fortuna, elevación 1 078 
Changuinola, Corona, elevación 124 
Fortuna, sin presa 














Se presenta un resumen de las principales características de producción y 
costo de las centrales hidroeléctricas existentes y programadas hasta 1985 
para los sistemas interconectados nacionales« Se incluye además una serie 
de proyectos alternativos a los programados, que se consideran de interés 
para los sistemas interconectados estudiados» La información básica se 
obtuvo de las empresas estatales y privadas que participan en los sistemas 
contemplados, por medio de formularios especiales o de proyectos específi-
cos preparados por firmas consultoras. 
En los cuadros 1 a 6 se resumen para cada uno de los países del 
Istmo Centroamericano las principales características de producción que 
comprenden: tamaño de unidades y potencia instalada; generación y factor 
de planta estacional y anual correspondientes a un año hidrológico medio 
y generación para el año seco, así como para el período critico cuando 
éste es menor de un año» En las centrales que tienen capacidad de 
sobrerregulación, se incluyen las generaciones y factores de planta 
estacionales correspondientes a los años medio antes mendionados» Para 
estos casos la generación posible en la estación seca se basó en el apro-
vechamiento total de los volúmenes útiles de ios embalses en adición a 
los caudales naturales. Finalmente.se añaden los volúmenes útiles de 
embalse y las cargas medías y mínimas» 
Los valores de potencia se refieren a la capacidad nominal de las 
unidades» Cuando ésta disminuye apreciablemente por variaciones de la 
carga se incluyen las potencias en carga mínima, estimadas conservadora-
mente con base en gráficas típicas. La distribución de la generación 





Para (Guatemala, EX Salvador y Honduras la estación seca corresponde a los 
seis meses del período diciembre-mayo y para Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, a cuatro meses (febrero-mayo). La estación húmeda cubre entonces 
seis meses en los primeros países y ocho en los segundos. Las cargas 
medias —salvo en los casos en que fueron proporcionadas específicamente— 
se calcularon con base en la altura baricéntrica de los embalses en rela-
ción con el nivel de agua en el desfogue, con las correcciones del caso 
para las unidades tipo Peíton» 
En los cuadros 7 a 12 se resumen las inversiones y costos de gene-
ración de las centrales hidroeléctricas de los seis países de la región. 
Se incluye la inversión total y por kW instalado, los costos de capital, 
los gastos de capital, los gastos de operación y mantenimiento y los 
costos unitarios por kWh. Los costos de capital se calcularon estimando 
que las obras tienen una vida útil de, 40 años y una tasa de interés del 
8 por ciento anual. Para los gastos anuales de operación y mantenimiento 
se utilizó la siguiente fórmula en miles de dólares: 110 + 0.8 i#7, que 
se obtuvo con base en los costos conocidos de centrales hidroeléctricas 
existentes y programadas en la región. 
Finalmente se presenta, para cada central, un desglose de las inver-
siones totales por partidas principales. En un anexo del informe final 
se proporcionarán mayores detalles sobre las estimaciones de costos. 
/I. CARACTERISTICAS 
CARACTERISTICAS DE PRODUCCION DE LOS 
PROYECTOS HIDROELECTRICOS, POR PAIS 

Cuadro I 






BstaciSn Anual Sëcâ HtfSidJ 







Generad fin (GWh) 
Anual Período 













B. Proyectos programados. 1972-85 
Chuisibel 
Atitlán I c j 
Atitlán I s J «J/ 
Atitlán I c/ 7/ e/ 
Atitlán l i e / 
Ixcán i1/ 
Ixcán H ja/ 
CtiJxoy I y I I 
C. Proyectos alternativos 
Atitlán U c/ 
Atitlán IA c/ s J 
Atitlán IA J l J l 
Atitlán IA c/ rt/ e/ 
2 x 6 . 5 


























































22 9 14 6 6 15 51 
196 9 0 IO6 
284 96 188 
76 38 38 
287 143 144 
358 179 »79 
358 179 '79 
358 179 179 
3 5 8 179 179 
367 140 247 
2 7 2 99 173 




















V 26 34 
60 dic-mayo 30 14 
53 dic-mayo 20 7 
89 di c-mayo 48 12 40 anual I32 I32 
32 6 3 dfa-márzo 
8 8 anual 
31 3» anual 
39 3? anual 
2 6 25 anual 
39 39 anual 
2 6 2o anual 
57 1 0 0 anual 
57 1 0 0 anual 
73 100 anual 
mayo 5 estación nti(neaa»~junto 10. a noviembre 
76 76 16 16 16 anual 
147 1 4 7 32 32 3«! anual 
2 8 7 287 6.1 61 61 anual 
358 358 77 77 77 anual 
358 358 5« 51 5« anual 
3 5 8 358 39 39 39 anual 
358 3 5 8 3» 3J 31 anuaj 






3 5 8 
358 
225 




















7 l f 716 
JJL 





0 ¿ 1 0 
0.10 
O . 5 8 
I 000+ 
6 6 0 
6 6 9 4 9 4 
4 9 3 
210 
987 
. Lstncldn seca: d | cumbre'T67" 
Sistema Mlchatoya-Rfo Hondo» 
Con O mínimo de 2.85 segundo» 
Generación basada en caudales naturales medios. Se puede generar toda la energía en la estación secafeobrerregulación) excepto por limitaciones de potencis 
en algunos casos de Atitlán IA (caída dnica), Atitlán I I está en cascada con Atitlán I . 
incluye caudales rfos Sama I *'y Nobuslate, 
incluye caudales ríos Madre Vieja y Yatza. 
incluye fxcan y Amella I , 2 y ' J , segfin acres , 
Incluye Ixcan y Amella 4 y 5# * 
Energía primaría'anual, segtín acres. 
Cuadro 2 










Factor de planta 
Estación 









á t i l 
(ml H o -




Proyectos en operación a l<?72 
Guajoyo m/ . 
5 de noviembre-i' 
Proyectos programados. I97E-85 
Poza del Silencio Elev. 235!/ 
Paso del Oso Elev 375,b_/ 
5 de noviembre (con silencio 2 3 5 ) 
5 de noviembre (con silencio 235 y 
Paso del Oso) 
Poza del Silencio £lev.235 (con 
Paso del Oso) 
Provectos alternativos 
Poza del Silencio (elev. 235)?./ 
Poza dei Si léñelo.(elev. 220)6/ 
Poza dol Silencio 220 con 
Paso del Oso); 
5 do noviembre (con Silencio 220) 
5 do noviembre (con Silencio 220 
y Paso del Oso) 
Tigre (sin Si lencio , elev,- I 2 5 ) 
* 1 5 1 5 5 1 44 7 3 9 6 7 l i anual 45 448 48 
8 2 . 7 ' . 434 I29 305 6 0 3 5 83 di c-mayo 3 9 7 1 1 6 143 5 3 . 5 43,4 
X 6 3 126 5 0 2 184 3 1 8 4 5 3 3 5 7 dic-mayo 3 6 3 1 59 8 5 0 48 39 .Q 
X63 189 5 3 2 184 348 3 2 2 2 42 dic-mayo 3 6 3 1 5 9 
X 70 1 4 0 299 I 3 4 I65 24 2 2 • 2 7 jun-nov 184 5 3 200 70 5 5 . 0 
8 2 . 7 5 2 0 2 1 5 3 0 5 7 2 59 84 dic-mayo 4 8 3 202 1 4 3 
8 2 . 7 5 4 1 2 3 6 3O5 74 6 5 83 di c-mayo 4 8 3 2 2 3 
189 5 3 2 2 0 5 3 2 7 3 2 24 4 0 jun-nov 366 180 
El Tigre (con Si 
elev. 235) 
lencio 
4 X 6 3 252 
2 X 7 2 144 
144 
82.7 
2 X 80 "iü 
+1 X 80 240 
+1 X 80 320 
+1 X 80 400 
2 X 80 t6o 
+1 X 80 240 
+1 X 80 32O 
+ 1 X 80 400 
532 
405 
4 0 5 
45I 















































3 6 3 
268 




16 48 di c-mayo 270 1 3 3 40 84 dic-mayo 414 1 5 3 





62 88 jun-nov 948 438 
42 11 dic-maye i O67 510 
3 I 66 
6l 
di c-mayo 1 180 5IO 
25 dic-mayo 1 220 5 1 0 
850 48 39 
i 95 3 7 . 0 1 / 3 i. 
5 0 0 7 7 . 0 6 0 , té/ 
" « ' ' ' ' " 1 1 1 ' 1 MI 111 # I É I . I 1 1 1 , I 1 I . „11 1 11 IÁLIhni.f 1 IWINNIH) N 
».ota: Estación sdca: diciembre lo, a mayo 31; estación húmeda: junio lo, a noviembre 3 0 . 
a/ Carga bruta, 
-•b/ Potencia máxima con carga mfnima, por unidad: Guajoyo i6 MW, 5 de Noviembre 66 MW (total), Poza del Silencio 40 MW para olev, 235 y 50 MW para elev» 220 
(2unidades), Paso del Oso 50 MW, El Tigre 5 2 MW, 
Cuàùr'O J 














Año seco Embalse' 
Generación (GVih) ótii 
, . Período , {ml 11o-




A. Proyectos en operación a 1972 
Cañaveral 2 X 14 2 8 . 5 1 1 8 5 9 5 9 4 7 4 7 4 7 anual I I I ' HI 4 6 5 145 144 Sobrerregu(ación 2 8 . 5 1 1 8 66 5 2 4 7 5 3 42 
Rfo Lindo b/ 2 X 20 40 313 156 »57 8 9 8 9 8 9 anual 294 2 9 4 0 . 5 0 401 3 9 2 
Sobrcrrogulaclón 40 313 1 7 5 1 3 8 8 9 loo 79 
B. Proyectos programados. 1972-85 
Cajón i x 3 0 30 2 5 5 1 2 7 128 9 7 9 7 9 7 anual 2 5 5 2 5 5 ' 500 90 , . 7 5 
+ 1 X 3 0 6 0 5 1 0 2 5 5 2 5 5 9 7 71 9 7 anual 430 4 3 0 + 1 x 3 0 90 6 5 0 2 6 0 390 82 66 99 jun-nov 430 198 
+ 1 x 30 120 7 0 5 2 6 2 443 6 7 5 0 84 
68 
jun-nov 430 I98 
Naranjito ¿ J 
+ 1 X 3 0 I50 705 262 443 5 4 40 jun-nov 43O I98 
2 x 45 90 4 5 0 185 2 6 5 5 7 4 7 6 7 jun-nov 3 1 4 130 , 5 4 0 9 1 60 
C. Proyectos alternativos 
Rfo Lindo +2 x 2 0 80 3 7 4 174 200 5 3 5 0 5 7 jun-nov 33O 1 5 8 0 . 5 0 401 392-Sobrerregulación 8 0 3 7 4 33I 4 3 5 3 94 1 2 Cajón (grupos de 50) sj 1 x 30 5 0 4 3 0 2 J 5 215 98 Q8 98 dIc-ii¡ayo 4 1 5 198 5 0 0 90 7 5 +1 x 50 100 6 9 0 262 428 79 60 98 dic-mayo 4 3 0 198 
Cerro Malfn 
+1 x 50 150 7 0 5 2Ô2 443 54 40 6 7 dlc-mayo 4 3 0 198 
1 x 7 0 70 6 1 0 305 3 0 5 99 99 99 anual 6 1 0 6 1 0 1 5 0 0 IO5 90 
+1 x 7 0 140 1 220 6 I O 6IO 99 99 99 anual 8 3 0 8 3 0 
+1 x 70 2 1 0 1 350 6 2 5 7 2 0 73 68 78 anual 8 3 0 8 3 0 
x 70 280 1 35O 6 2 5 7 2 0 5 5 5 1 59 anual 8 3 0 8 3 0 
Nota: Estación seca: diciembre lo. a mayo 3I ; estación htfmeda: junio lo. „ 
ii/Cañaveral puede generar 118 GVJh (sobrcrrogulaclón) en la estación seca con 80 
ßfl\ I 1 â Ia kn in hm «» «i /v «4«* «on ^ nnntint*. i ¿Jf »Mrunwi «11 C« wwm ywiiV« I «W «««i v» 1 <»y« b/ Rfo Lindo trabaja en cascada con Cañaveral® 
•/>'. £J Calculado con baso en registros del lago Yojoa 
¿/ Potencia mítxima con erg:; mfnlma por unidad: E 
<¡J Calculado con Q regulado - 85 m3 por segundo. 
noviembre 30. 
en Rfo Lindo y sólo 66 GWh con 40 MW en Río-Lindo. 
Cajón 35 MW, Naranjlto 225 
Cuadro 4 
NICARAGUA. PROYECTOS HIDROELECTRICOS: CARACTERISTICAS OE PRODUCCION 
Nombre Unida 
des S Total 
Año medio 
Potencia (Hw) Generación (GWh) Factor de planta 
Anual Estación —süassaisa—— . Estación Seca Húmeda A n u a l Seca Húmeda 
Período 
crítico 
Año seco Embalse 
Generación (GWh) tfti I 
1 ~ Per l'odo (millo-




A. Proyectos en operación a 197? 
Centroamérica a/ 
Sobrerregu ?acl5n 
Santa Bárbara a/ 
SobrorraáuifcííSii 
B. Proyectos programados. 1972—85 
Nicaragua 
SoftF»rru9üi«{6n ¿f 
Rafael Mora a/ 
Sobrerregulaeián cj 
Santa Bárbara con Nicaragua 
Sobrerregu iacitfn 
C. Proyectos alternativos 
Palwas con unidades de 50 MW 
P a l w a s con unidades de 75 MW 
2 X 2 5 . 5 51 2 0 0 67 I33 
51 2 0 0 145 55 
2 X 2 5 5 0 2 0 0 55 145 
5 0 2 0 0 1 1 2 88 
2 X I 7 . 5 35 67 2 2 
35 67 51 16 
i X 3 0 3 0 87 29 58 
3 0 87 85 4 
5 0 208 70 1 38 
50 208 147 6l 
1 X 50 50 
+ 1 X 5 0 loo 
+ 2 X 5 0 200 
2 X 75 I 5 0 +2 X 75 3 0 0 



















4 5 45 45 anual l 6 0 i 6 o 45 97 18 
46 3 8 50 feb-mayo I 3 0 4 5 
46 77 30 
2 2 2 2 2 2 anual 43 43 
2 2 50 8 
33 33 33 anual 56 56 
33 95 2 
47 48 47 anual I 3 0 I30 
47 100 2 1 
100 100 100 438 438 
1 0 0 100 100 anual 800 800 
72 anual 800 800 
96 96 96 anual 800 800 






















»ota; Estación soca: febrero ío. a mayo 31» estación húmeda: junio lo.' a enero 31, 
aj Centrales en cascada en el siguiente orden do arriba hacia abajo, Centroamfirica-Nicaragua-Santa Bárbara y Rafael Mora. 
bj Con base en el Q sobrerregulado en Centroamérica, 
c/ Limitada por Q turblnable en Santa Bárbara. 
¿/ Potencia máxima con carga mfni ma, por unidad: Nicaragua 7 MW, Palwas 37*5 ̂  para unidades do 5OMW y 56 MW para unidades de 75 
Cuadro 5 








Factor de planta 










Cachi (elev. 9 9 0 ) 
B. Proyectos programados. l<?72-85 
Río Macho (Tapantf) 
Pacuare (elev. 5 5 0 ) ^ 
Sobrerregulaclón 
Colón (elev. 6 9 0 ) 
C. Proyectos alternativos 
Cachi (elev. 9 9 0 ) 
Pacuare (elev. 4 6 0 ) k / 
Colón sin presa 
Arenal (elev. 520) 
Arenal (elev. 5 3 8 ) 
Sobrerrsgolaclón 
Arenal (elev. 538) 
Sobrerregulaclfin 
43 
2 X 1 5 
2 X 1 5 
2 X 32 









+ 2 X 3 0 9 0 8 / 540 1 0 2 
+1 X 3 0 1 2 0 a / 570 IO7 
3 X 40 I 2 0 " 6 6 5 2 2 2 
1 2 0 6 6 5 275 
2 X 55 110 410 102 
+ 2 X 40 144 6 7 4 »77 
2 X 30 6 0 407 9 0 
1 X 40 40 246 6 3 +1 X 40 80 3I3 6 3 
2 X 50 100 6 9 5 175 
2 X 50 100 720 240 
2 X 50 100 720 292 
+ 2 X 50 200 720 240 
200 720 584 
210 P 55 120 
h 56 58 122 27 385 100 95 
4 3 8 69 39 463 54.. 2° . 443 V 63 390 6 3 79 
3O8 4 3 3» 
m 53. 42. 
3 1 7 78 51 
1 8 3 70 54 
2 5 0 4 5 
5 2 0 79 6 0 
480 8 2 8 2 
403 8 2 loo 
480 41 41 
I 3 6 41 100 


























dfa-abr. 2 6 0 0 . 5 4 O.5O 
día-abr. I70 • 0 . 3 5 O.5O «57 »55 
dfa-abr. 0.11 0.46 464 4 6 0 
feb-mayo 464 1 2 7 5 (.4 244 2 2 0 
día-mar. 440 0 . 5 0 0 . 4 6 464 46o 
día-mar. 465 0 . 5 0 
anual 524 5 2 4 • 335 2 0 2 I35 
feb-mar. 3II 90 47 2 6 2 235 
feb-mayo 464 1 2 7 51.4 244 2 2 0 
ene-abr. 364 35 2 1 140 I23 
dfa-abr. 183 0 . 1 5 0 . 3 5 215 215 
día-abr. 2 3 2 0 . 1 5 
feb-mayo 6 5 0 142 180 2|8 216 
anua 1 6 5 0 6 5 0 1 400 231 216 
anusl 6 5 0 6 5 0 
anual 
Nota: Estación seca: febrero to< 9 mayo 31; estación húmeda: junio u „ , , , 
¿ r Potencia adicional con sobrecarga: Garita 7.5 MW, Cachf 8 MU, Rfo Macho 6 . 3 MU con 30 MW Instaladosy I 8 . 5 MU con 90-120 MW Instalados. 
Potencia máxima con carga mínima por unidad: 19 MW a elev. 5 5 0 y 25 MU a elev. 4 6 0 , 
Cuadro 6 




Generac ión ÍGVIh) 
Año medio Año seco 
Anual Estación Seca Húmeda 
Factor da planta 












A. Provectos en ooeraciôn a I9?2 
86 
• 
Madden 3X8 24 186 65 121 89 93 anual I54 •54 575 4 5 . 6 34.8 
Gáttfn 3x4.5+3x3.0 22.5 80 9 71 41 14 5 4 feb-mayo 52 9 708 24¿6 23.2 
La Yeguada 2x3 6 28 9 »9 53 51 54 anual 20 20 1 3 . 4 288 281 
B^ Provectos orograroaflos. 1972-85 
Bayano j>/ 3 X 50 I50 565 188 377 43 43 43 anual 43O 430 3 000 50.0¿/ 37.9 
I50 565 438 127 43 100 14 
5 6 5 5 6 5 650 618 Fortuna (elev. 1 078) I X 7 0 70 612 204 408 1 0 0 100 1 0 0 anual 1 7 0 
+1 X 70 140 TOO 
606 
2 3 3 467 57 57 57 anual 565 565 , 
65.5 Changüí no la (elev. 124} i>/ 2 X 7 5 150 212 394 46 48 4 5 anual 415 4I5£/ 5 1 0 54 
+ 1 X 7 5 2 2 5 6 0 6 212 394 31 32 3 0 anual 415 4l5i/. 
+ 1 X 7 5 3 0 0 6 0 6 212 394 2 3 24 22 anual 415 4I5Ç/ 
C. Provectos alternativos 
Bayano b/ + 1 X 5 0 200 565 188 377 32 32 32 anual 4 3 0 4 3 0 3 0 0 0 50.0a/ 37.9 
Fortuna (elev. 1 078) + 1 X 7 0 210 7OO 2 3 3 4 6 7 
4 6 7 
38 3 8 38 anual ^ 5 6 5 1 7 0 650 6 1 8 
+ 1 X 70 2 8 0 7OO 233 29 29 29 anual 5 6 5 5 6 5 
627 Fortuna (sin presa) 1 X 70 70 58O I72 408 95 84 100 día-marzo 5 0 0 O.6O 0 . 7 0 
+ 1 X 7 0 140 5 9 0 I72 418 48 42 51 día-marzo 5 0 0 0 . 6 0 86 Changulnola (elev. 144) b/ 2 X 75. I50 848 298 55O 64 68 6 3 anual 580 580£/ 5 1 0 9I.5 
•M X 7 5 225 848 298 55O 43 45 42 anual 580 580c/ 
-
+1 X 7 5 3OO 848 298 55O 32 34 31 anual 580 580Ç/ 
flota: Estación soca: febrero lo. a mayo 31; estación húmeda: Junio lo. r. onsro J i , 
57 Caída nota do diseño. 
Potencia máxima con carga mínima por unidad: ffayano 32 MW, Changulnola 55 MW,a elev, 124 y 65 Mtf a elev. 144. 
j ¡ J Con baso en el período crítico del registro 1958-63« 
CARACTERISTICAS DE INVERSION Y COSTOS DE PRODUCCION 
DE LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS, POR PAIS 

Cuaùjro 7 





















Costo de producción 




Total Mills por kWh 




Jurún-niar inal á 
B« Proyectos programados 1972-85 
Chuisibel 
Atitlán I c/ 
Atitlán I c/d/ 
Atitlán I c/d jej 
Atitlán II c/d/e/ 
Ixcén I 
Ixcán II 
Chixoy I y II 
C* Pgoyectos alternativos 
Atitlán IA c/ 
Atitlán IA c/e/ 
Atitlán IA c¡tí 
Atitlán IA c/cT/e/' 
9.8 44 51 
6 23 44 
13 66 58 6.4 493 
60 196 37 15.6 260 1 310 
106 152 16 39.1 369 3 280 
106 294 32 43.1 406 3 620 
106 574 61 46.7 441 3 920 106 716 77 50.7 478 4 260 
159 716 51 52.1 328 4 370 212 716 39 53.5 252 4 490 
265 716 31 54.9 207 4 600 











68 284 48 21.1 310 1 770 164 1 934 
106 76 8 20.9 197 1 755 195 1 950 106 287 31 28.5 269 2 395 195 2 590 
106 358 39 32.5 306 2 730 195 2 925 159 358 26 37.8 238 3 175 238 3 413 106 358 39 25.3 238 2 120 195 2 315 
159 358 26 28.0 176 2 350 237 2 587 56 387 79 17.2 307 1 440 155 1 595 


































6 . 8 8 
7.10 
a/ Con base en 4C a ios y 8 por ciento; b/ Sistema iüchíitoya-Río Hondo; c/ Generación a base de caudales naturales 
medios. Atitlán I y II desarrollo en dos saltos; Atitlán IA desarrolTo en un salto; dj Adición da ceudsles de los 
ríos Somalá y Nahuelate; e/ Adición de caudales de los ríos Madre Vieja y Yatza. 
Cuadro 8 

















Costo de producción 




Total Mills por kWh 



















B. Proyectos programados 1972-85 
Boza del Silencio 126 C 588^' 
618~ 
45 50.2 398 4 210 
Elev. 235 189 £2 58.9 312 4 940 
Paso del Oso 
320^ Elev. 375 140 24 44.8 320 3 760 
Proyectos alternativos 
Boza del Silencio 
618^ Elev. 235 252 24 67,8 269 5 690 
Poza del Silencio 
422^ Elev. 220 144 32 45.8 318 3 840 
El Tigre 160 93a 67 57.4 358 4 810 
<sin Silencio) 240 1 213 58 65,4 272 5 480 
320 1 373 49 73.4 229 6 150 
400 l 463 42 81.4 203 6 830 
El Tigre 160 1 068 76 57.4 358 4 810 
(con Silencio 235) 240 1 253 60 65,4 272 5 48« 
320 1 368 49 73.4 229 6 150 










312 6 002 9.73 
225 4 065 9.63 
238 5 048 5.41 
302 5 782 4.76 
364 6 514 4,74 
430 7 260 4.96 
238 5 048 4.72 
302 5 782 4.61 
364 6 514 4.76 
430 7 260 4.84 
slJ Con base en 40 años y 8 por ciento, 
b/ Incluye aumento de generación en 5 de Noviembre« 
tj Costo real reportado. 
Cuadro 9 

















Costo de producción 




Total Mills por kWh 
Proyectos en operación a 1972 
Cañaveral 28.5 118 47 12.0 
Río Lindo 40 313 89 15.3 
Proyectos programados 1972-85 
Cajón 30 255 97 32.1 
60 510 97 35.5 
90 650 82 38.9 
120 705 67 42,4 
150 705 54 45.8 
Naranjito 90 450 57 28.1 
Proyectos alternativos 
Río Lindo 80.0 374 53 25.0 
Cajón 50 430 98 36.0 
100 690 79 39.5 
150 705 54 43.0 
Cerro Malín 70 610 99 67.7 
140 l 220 99 72.6 
210 1 350 73 77.6 
280 1 350 55 82.6 
421 1 010 1 205 10,20 
382 1 280 142 1 422 4.54 
070 2 690 134 2 824 11.10 
591 2 980 158 3 138 6.15 
432 3 260 182 3 442 5.29 
353 3 550 206 3 756 5,32 
305 3 840 230 4 070 5,77 
312 2 360 182 2 542 5.64 
312 2 095 174 2 269 6.06 
720 3 020 150 3 170 7.37 
395 3 310 190 3 500 5.07 
286 3 605 230 3 835 5.43 
967 5 670 166 5 836 9.56 
518 6 090 222 6 312 5.17 
369 6 510 278 6 788 5.02 
295 2 920 334 7 254 5.37 
aj Con base en 40 años y 8 por ciento, 
b./ Costo real reportado. 
Cuadro 10 
















Costo de producción 




Total Hills por kvJh 
Proyectos en ooeración a 1972 
j 
Centroamlrica 51 200 45 16.5 323 1 390 152— 1 542 7.71 
Sta. Bárbara 50 200 46 16.3 326 1 370 150 1 520 7.6Ö-
Proyectos programados 1972-85 
• / 
Nicaragua 35 75- 22 15.9 454 1 330 138 1 478 19» 70 
Rafael Lora 30 87 33 12.0 400 1 010 134 1 144 13.10 
Proyectos alternativos 
Paiwas» con unida- 50 438 100 37.9 726 3 180 150 3 330 7.60 
des de 50 W 100 876 100 42.7 404 3 580 190 3 770 4.30 
200 1 254 72 52.3 250 4 390 270 4 660 3.71 
Paiwas, con unida- 150 1 254 96 47.3 302 3 970 230 4 200 3c34 
des de 75 BT 300 1 254 48 60.5 193 3 080 350 5 430 4.33 
450 1 254 32 73.7 157 6 180 470 6 650 5.30 
a¡ Con base en 4G años al 8 por ciento» 
b/ Incluye aumento de generación en Santa Bárbara* 
c/ Costo real reportado. 
Cuadro 11 
















Costo de producción 









Total hills por tóJh 
A. Proyectos e*» operación a 1972 
Varios 43 280 73 h/ 
Garita 30 171 65 10.8 360 910 1 6 2 ï ï l 072 6.26 Río Macho 30 146 56 12.6 420 1 060 1 206 8.26 
Cachi, Elev, 990 64 562 100 27.2 425 2 280 95k/ 2 375 '4.22 
B. Proyectos programados 1972-85 
Río Macho (Tapantí) 90 540 69 32.2 357 2 700 182 2 882 5.33 
120 570 54 34.8 290 2 920 206 3 126 5.48 
Pacuare, Elev. 550 120 665 63 39.9 332 3 350 206 3 556 5.34 
Colón, Elev. 690 110 _ 410 43 37.2 338 .3 120 198 3 318 8. 09 
C. Proyectos alternativos 
Cachi, Elev. 990 144 674 53 36.1 250 3 030 225 3 255 4.82. 
Pacuare, Elev. 460 60 407 78 28.0 466 2 350 158 2 508 6.16 
Colón sin presa 40 246 70 21.3 532 1 790 142 1 932 7.85 
80 313 45 24.7 308 2 070 174 2 244 7.16 
Arenal, Elev. 520 100 695 79 31.2 312 2 620 190 2 810 4.04 
Arenal, Elev. 538 100 720 82 34.9 349 2 930 190 3 120 4.33 
200 720 41 53.1 265 4 460 270 4 730 6.56 
b/ Costo real reportado. 
Cuadro 12 
EL SALVADOR. PROYECTOS HIDROELECTRICOS* INVERSION Y COSTOS DE PRODUCCION 
Año medio Inversión Costo de producción 



















Total Mills por kWh 
A. Proyecto en operación a 1972 
líadden 24 186 89 
Gatún 22.5 80 41 
La Yeguada 6 28 53 4.7 783 390 115 505 18.00 
B. Proyectos programados 1972-85 
Bayano 150 565 43 41.2 274 3 460 230 3 690 6.53 
Fortuna, 70 612 100 32.4 462 2 720 166 2 886 4.71 
Elev. 1 078 140 700 57 35.9 256 3 020 222 3 242 4.63 
Changuinola, 150 606 46 39.0 260 2 780 230 3 010 ' 4.96 
Elev. 124 225 606 31 47.0 208 3 950 290 4 240 " 6.99 
300 606 23 55.0 183 4 620 350 4 970 8.20 
TX, Proyectos alternativos 
Bayano 200 565 32 45.4 227 3 810 270 4 080 7.22 
Fortuna, 210 700 38 48.7 231 4 090 278 4 368 6.24 
Elev. 1 078 280 700 29 52.2 186 4 380 334 4 714 6.73 
fortuna sin presa 70 580 95 24*3 347 2 040 166 2 206 3.80 
140 590 48 27.8 198 2 330 222 2 552 4.32 
Changuinola, 150 848 64 50.4 336 4 230 230 4 4ó0 5.25 
,. . Elev. 144 225 848 43 57.1 253 4 800 290 5 090 6.00 
300 848 32 63.8 212 5 360 350 5 710 6.73 
a/ 8 por ciento en 40 años. 
III. COSTOS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS, 
POR PAIS Y PROYECTO 

Cuadro 13 
GUATEMALAi COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No. 1 Potencia máxima a instalars 19.2 Mí 
Concepto Miles de dólares 
(2 x 34 = 68 mi) 
Terrenos y vías de acceso 
Presa y toma Río Samalá 
Embalse regulador de Samalá 
Túnel Samalá - ílahualate 
Tubería en zanja 
Tanque de oscilación 
Tubería forzada 
Galería forzada 
Casa de máquinas 
Desfogue 
Equipo 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 
2 600 
1 O I O ^ 7 
3 2 0 0 ^ ' 
1 990^'' 
600^ 
1 0 0 0 ^ 
n5*'y 








ai Proyecto Atitlán, Estudio factibilidad, Verbund Plan, junio de 1967. 
]>/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 14 
"GUATEMALA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Atitlán II (La Esperanza) Potencia máxima a instalarse: 212 MW 
Concepto Miles de dólares 
Primera etapa (2 x 53 = 106 W ) 
Terrenos y vías de acceso 
Tomas de agua 
Túnel 
Tanque de oscilación 
Tubería forzada (unidades 1 y 2) 
Casa de máquinas 
Embalse regulador ME1 Chorro" 
Equipo (unidadés 1 y 2) 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 




3 5 2 0 ^ 
600^ 










Segunda etapa (+ 53 MU) 
Tubería forzada (para unidades 3 y 4) 
Casa de máquinas 
Equipo (unidad 3) 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 
2 0 7 0 ^ 7 








Cuadro 14 (conclusión) 
Concepto Miles de dólares 
Tercera etapa (+ 53 MW) 
Casa de máquinas 
Equipo" (unidad 4) 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 
7 8 0 ^ ' 






Proyecto Atitlái* Estudio factibilidad Verbund Plan, junio 1967, 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 15 
"GUATEMALA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Atitlán II (La Esperanza) Potencia máxima a instalarse: 212 MW 
Concep to Miles de dólares 
Primera etapa (2 x 53 = 106 MW) 
Terrenos y vías de acceso 
Túnel 
Tanque de oscilación 
Galería forzada 
Casa de máquinas subterránea 
Desfogue 
Embalse "La Esperanza" 
Equipo (unidades 1 y 2) 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 
700^ 
2 3 4 0 ^ 
600^ 











Segunda etapa (+ 53 i#Q 
a/b / 
Casa de máquinas subterránea 400-
Equipo (unidad 3) 1 5 2 ^ -
Subtotal 1 926 
Imprevistos 15 por ciento 292 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 221 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 244 
Total 2 683 
/(Continúa) 
Cuadro 15 (conclusión) 
Concepto Miles de dólares 
Tercera etapa (-<53 MW) 
Casa de máquinas subterránea 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 1C por ciento 
Total 
400i'*' 






a/ Proyecto Atitlán, Estudio factibilidad Verbund Plan, junio de.1967, 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 16 
GUATEMALA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
j 
Atitlán. Caída Unica Potencia máxima a instalarse: 424 l'M" 
Concepto Hiles de dólares 
Primera etapa (2 x 53 = 106) 
Terreno y vías de acceso 
Obra de toma (en una sola etapa) 
Túnel horizontal (en una sola etapa) 
Tubería forzada (en una sola etapa) 
Lumbrera inclinada (en una sola etapa) 
Pozo de oscilación (en una sola etapa) 
Desfogue (en una sola etapa) 
Casa de máquinas (en una sola etapa) 
Equipo (dos unidades de 53 ¡JW) 
Casa de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 





















Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 









a/ Proyecto Ati&lán, Estudio Factibilidad, Verbund-Plan, junio de 1967. 
bj Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
* Con la potencia de 265. MW generada en otras centrales. 
Cuadro 17 
GUATEMALAi COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No. 1 Potencia máxima a instalars 19.2 Mí 
Miles de Concepto délares 
a/ Terrenos y vías de acceso 28S2, 
a / 
Dique de derivación 510-
Toma de agua 95— 
Túnel 697-/ a/ Tanque de oscilación 85— 
b / 
Tubería forzada 846— 
Casa de máquinas 238— 
Equipo 705— 
Desfogue ®0 
Casas de operadores 300 
Subtotal 3 844 
Imprevistos 15 por ciento 576 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 442 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 486 
Total 5 348 
aj Estudio de electrificación y riego Acres, septiembre de 1962. 
bj Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 18 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No. 2 Potencia máxima a instalar: 18.8 MW 
„ Miles de 
' ; G o n C e p t ° dólares 
a/ Terrenos y vías de acceso 288— 
a/ 
Dique de derivación 420— 
Toma de aguas 94—7 
Túnel . I 113-' a/ 
Tanqüe de oscilación - 96— 
Tubería de presión 560-' 
Casa de máquinas 232—7 
Equipo 701—7 
Desfogue 80 
Casas de operadores 300 
Subtotal 3 884 
Imprevistos 15 por ciento 582 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 447 
Intereses durante la construcción 10 por tiento 491 
Total 5 404 
aj Estudio de electrificación y riego, Acres, septiembre de 1962 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 19 
GUATEMALA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Mella No. 3 Potencia máxima a instálar: 18.4 MW 
Miles de Concepto dólares 
Terrenos y vías de acceso 288— 
a/ Dique de derivación 690 
•jck/ Toma de aguas .••/>"" 
L I 
Túnel 1 894— 
aea/ Tanque de oscilación 
Tubería de presión 315-' 
„-b/ 




Casas de operadores 300 
Subtotal 4 650 
Imprevistos 15 por ciento 697 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 535 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 588 
Total 6 ^70 
a/ Estudio de electrificación y riego Acres, septiembre de 1962, 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión» 
Cuadro 20 
GUATEMALA i COSTO DE LAS CL.iJrü.ALL¿> HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No» 4 Potencia máxima a instalarse: 29.6 MW 
Concepto Miles de dólares 
Terrenos de acceso 
Dique de derivación 
Desarenador 
Toma de agua 
Túnel 
Tanque de oscilación 
Tubería de presión 
Casa de máquinas 
Equipo 
Desfogue 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 15 por ciento 

















a/ Estudio de electrificación y riego Acres, septiembre de 1962® 
bj Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión» 
i 
Cuadro 21 
GUATEMALA! COSTO DE L&S CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcan y Amelia No. 5 Potencia máxima a instalarse: 10 MW 
Concepto Miles de dólares 
a/ Terrenos y vías de acceso 207— 
a f 
Dique de desviación 213— 
Toma 210—^ 
Túnel 1 247-' h / 
Tubería a presión 104-
a / 
Pozo de oscilación 85— 
Casa de máquinas 442—' 
Equipo 661—' a/ 
Desfogue 80-
Casa de operadores 300 
Subtotal 3 549 
Imprevistos 15 por ciento 532 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 408 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 449 
Total 4 938 
a/ Estudio de electrificación y riego Acres, septiembre de 1962« 
bj Con basé en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 22 
GUATEMALAi COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No. 1 Potencia máxima a instalars 19.2 Mí 
Miles de 
C o n c eP t o dólares 
a/ Terrenos 140-
/ Acceso 100— 
a/ 
Dique de derivación 1 160— 
Toma 320—7 
Túnel 4 524-7 
Tubería a presión 175^ 
Pozo de oscilación 85—'' 
Casa de máquinas 610^ 
Equipo 1 415—' a/ 
Desfogue 80— 
Casas de operadores 300 
Subtotal 8 909 
Imprevistos 15 por ciento 1 340. 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 1 025 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 1 127 
Total 12 401 
a]Proyecto Atitlán, Estudio Factibilidad Verbund Plan, junio de 1967 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 23 
GUATEMALAi COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Ixcán y Amelia No. 1 Potencia máxima a instalars 19.2 Mí 
Miles de 
Concepto dólares 
,Camino de acceso 
erta/ 
Compra de terreno y desmonte 80"~ 
Dique y desvío 4 680^ 
Toma 330—' 
Túnel 3 256^' Tubería a presión 83— a/ 
Pozo de oscilación 90— 
Casa de máquinas 490— 
Equipo 990—' 
Desfogue 80— 
Casas de operadores 300 
Subtotal 10 449 
Imprevistos 15 por ciento l 567 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 1 202 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 1 322 
Total 14 540 
a/ Proyecto Atitlán, Estudio Factibilidad Verbund Plan, junio de 1967. 
b/ Con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 24 
GUATEMALA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Desviación ilahualate^Atitián 
Concepto 
Terrenos y vías de acceso 
Toma de agua, en el rio Nahualate 
Túnel Nahualate - Atitlán 
Rápida de entrada 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 













aj Proyecto Atitlán, Estudio Factibilidad, Verbund-Plan, junio de 1967. 
b/ Proyecto Hidroeléctrico Atitlán informe de factibilidad SOFRELEC, 
agosto de 1967. 
c/ Con base en gráficos anexos de interconexión. 
Cuadro 25 
GUATEMALA: COSTOS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Desviación Madre Vieja-Atitlán 
Miles de 
C o n c eP t o dólares 
Terrenos y vías de acceso 400-
Toma de agua 106^' 
c/ 
Túnel Madre Vieja - Atitlán 750-
Rápida de entrada 200^ 
Subtotal 1 456 
Imprevistos 15 por ciento 219 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 167 
Intereses durante construcción 10 por ciento 184 
Total 2 026 
a/ Proyecto Atitlán, Estudio Factibilidad, Verbund-Plan, junio de 1967. 
b/ Proyecto Hidroeléctrico Atitlán informe de factibilidad SOFRELEC, 
agosto de 1967. 
c! Con base en gráficos anexos de interconexión. 
Cuadro 26 
GUATEMALAS COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Desviación Rio Yatzá-Atitlán 
Concepto 
Terrenos y vías de acceso 
Toma de agua 
Túnel Yatzá - Atitlán 
Rápida de entrada 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 













aj Proyecto Atitlán, Estudio Factibilidad, Verbund-Plan, junio de 1967. 
b/ Proyecto Hidroeléctrico Atitlán informe de factibilidad &0FRELEC, 
agosto de 1967. 
c/ Con base en gráficos anexos de interconexión. 
- Cuadro 27 
EL SALVADOR: COSTOS DE L/S CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 




Primera etapa (2 X 63 = 126 MH) 
Terrenos y derecho de paso 
Caminos de acceso 
Puentes 




Toma de aguas 





Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 




















Cuadro 27 (conclusión) 
Concepto 
1,1 ' 1 1 » i " !" .'. 
Segunda etapa (4- 63 MI) 
Túnel Ho. 3 









942 Imprevistos, (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos, (10 por ciento) 722 
Intereses durante la construcción, (10 por ciento) 794 
Total 8 738 
Tercera etapa (+ 63 MW) 
Túnel No. 4 1 488^ 
Casa de máquinas l 152^ 
Equipo 3 750^ 
Subtotal 6 390 
Imprevistos, (15 por ciento) 959 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 735 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 808 
Total 8 892 
a7 Poza del Silencio (HARZA), Interim Feasibility Appendices, Julio de 
1967. 
b/ Estimado con base en gráficos del anexo sobre costos del estudio de 
interconexión. 
Cuadro 28 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Miles de 
C o n c eP t o dólares 
0.&4Q . = i.*o W ) 
a/ Terrenos 512-
a/ Acceso 413— 
a/ 
Desvío 300-
Vertedor 4 141-' 
Cortina 13 238^ e/ 
Toma y tubería a presión 2 683— 
Casa de máquinas 784^ 
Equipo 9 850^ b / Campamento 300— 
Subtotal 32 221 
Imprevistos (15 por ciento) 4 833 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 3 705 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 4 076 
Total 44 835 
a/ Poza del Silencio (HARZA), Interim Feasibility Report, Appendices, 
julio de 1967. 
bJ Estimado con base en gráficos. 
Cuadro 29 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS: 
Poza del Silencio, Elev. 220 Potencia máxima a instalarse: 144 
Concepto Hiles de dólares 
(2 X 72 = 144) 
Tetrerios y derecho de paso 
Caminos de acceso 
Puentes 




Toma de agua y conducción 
Casa de máquinas " 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 

















aj Poza del Silencio (HARZA), Project Site Selection, julio de 1966. 
b/ Estimación con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión 
Cuadro 30 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
El Tigre, Elev. 125 Potencia máxima a instalarse: 400 MI 
Concep to Hiles de dólares 
Primera etapa (2 X 80 = 160) 





Toma y conducción (dos unidades) 
Casa de máquinas (dos unidades) 
Equipo 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 
Total 
Segunda, tercera y cuarta etapas (+ 3 X 80 = 240 MW) 
Conducción 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
























a/ Poza del Silencio (HáRZA), Interim Feasibility Report Appendix, 
julio de 1967} b/ Estimado con base en gráficos del anexo sobre 
costos de interconexión. 
Cuadro 31 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Cajón Potencia máxima a instalarse; 150 IW 
Concepto Hiles de dólares 
Primera etapa (30 IW) 
Camino de acceso 
Desvío 
Vaso 
Presa de arco y toma 
Vertedor 




Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería; supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 
Total 
Segunda, tercera, cuarta y quinta etapas M x 30 = 120 MW) 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 





















Preliminary Selection Honduras Hydroelectric Sites HARZA, mayo 1967, 
bj Estimaciones con base en gráficos del anexo sobre costos, del estudio 
de interconexión. 
Cuadro 32 
EL S A L V A D O R : COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Naranjito Potencia máxima a instalarse: 90 lM 
Concepto Miles de dólares 
(2 X 45 = 90) 





Toma y conducción 
Casa de máquinas 
Desfogue 
Equipo 
Casa de operadores 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 

















a/ Preliminary Selection Honduras Hydroelectric Site, HARZA, mayo 1967. 
b/ Estimaciones con base en gráficos del anexo sobre interconexión. 
Cuadro 33 
NICARAGUA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Rio Lindo Potencia máxima a instalarse: 80 W 
Hiles de 
C o n c eP t o dólares 
Pr inte ra etapa (2 X 20 = 40 m ) 
Terrenos y vias de acceso 
Estructura de control 
Tubería de aguas arriba 
Túnel 
Embalse de regulación 
Toma de aguas (en embalse) 
Tubería forzada 
Casa de máquinas 
Desfogue 
Equipo (2 unidades de 20 MW) 
Casa de operadores 
Sub total 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 



















Cuadro 33 (Conclusión) 
Concepto 
L i l e s d e 
d ó l a r e s 
Segunda etapa (+2 x 20 = 40 MB) 
Tubería de aguas arriba 
Toma en el embalse 
Tubería forzada 
Casa de máquinas 
Desfogue 
Equipo 
Derivación Río Lindo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
















Río Lindo Hydroelectric Project HARZA, mayo 1967. 
Estimaciones con base en gráficos del anexo de costos del estudio de 
interconexión. 
Cuadro 34 
HONDURAS: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAtjADAS ' ' ' 
Cajón Potencia máxima a instalarse: 150 MW 
Concepto Miles de dólares 




Presa y toma 
Vertedor 




Casa de operadores 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 


















Cuadro 34 (Conclusión) 
Concepto Miles de dólares 
Segunda y tercera etapas (+ 2 X 50 s 100 MW) 






Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 












a/ Preliminary Selection 
b/ Estimaciones con base 
Honduras Hydroelectric Sites HARZA, mayo 1967. 
en'gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 35 
NICARAGUA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Cerro Halín Potencia máxima a instalarse: 280 fcW 
Concepto Miles de dólares 





Toma y conducción 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 
Total 
Segunda etapa (-»70 IM) 
Tubería a presión 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 























Cuadro 35 (Conclusión) 
Concepto Miles de dólares 
Tercera y cuarta etapas (+2 X 70 r 140 MW) 
Tubería a presión 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 










a/ Preliminary Selections Honduras Hydroelectric Sites HARZA, mayo 1967. 
b/ Estimado con base en gráficos del anexo sobre costos de interconexión. 
Cuadro 36 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
N i c a r a g u a Potencia máxima a instalarse: 35 tM 
Concepto Hiles de dólares 
Terrenos y vías de acceso 
Presa Monte Grande 
Túnel de desvío y descarga 
Aliviadero 
Cámara descarga de fondo 
Toma de agua 
Tubería forzada 
Casa de máquinas 
Equipo electromecánico 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 

















a/ Sistema Interconectado Nacional Flan General de Desarrollo Electro-
consult, marzo 1967« 
bj Con base en gráficos del anexo de costos de interconexión* 
Cuadro 37 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Rafael Mora Potencia máxima a instalarse: 30 MN 
Concepto Miles de dólares 
Terrenos y vías de acceso 




Toma de agua -
Canal de aducción 
Tubería forzada 
Casa de máquinas 
Equipo 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 
Total 
180^ 















a/ Sistema Interconectado Nacional Plan General de Desarrollo Electro-
consult, marzo 1967. 
Jb/ Con base en gráficos del anexo de costos de interconexión. 
Cuadro 38 
NICARAGUA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Santa Bárbara Potencia máxima a instalarse: 50 Mfó 
Concepto tilles de dólares 
Primera etapa (25 MW) 
Terrenos y vías de acceso 
Obras de desvío 
Presa de El Salto 
Canal Aductor 
Obras de toma 
Túnel 
Cruce San Esteban 
Tanque de oscilación 
Tubería forzada 
Casa de válvulas 
Casa de máquinas 
Equipo electromecánico 
Casas de operadores 
Misceláneos 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 






















Cuadro 38 ( C o n c l u s i ó n ) 
Concep to Miles de dólares 
Segunda e t a p a (4- 25 W ) 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 









¿/ National Interconnected System Sta. Earbara Planta Electroconsult, 
mayo 1967, 
b / Con b a s e en gráficos del anexo de costos de interconexión. 
Cuadro 39 
EL SALVADOR: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Paiwas I Potencia máxima a instalarse: 200 MW 
Miles de 
C o n c eP t o dólares 
Primera etapa ( 50-MW) 
Caminos 642 
Expropiación 2 640 
Cortina y obras anexas 17 500 
Casa de máquinas 1 250 
Equipo 3 115 
Casas de operadores 300 
Desfogue 670 
Subtotal 26 117 
Imprevistos (20 por ciento) 5 223 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 3 134 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 3 447 
Total 37 921 
Segunda, tercera y cuarta etapas (•.+ 3 X 50 = 150 M¥) 
Casa de máquinas 1 040 
Equipo 2 285 
Subtotal 3 325 
Imprevistos (20 por ciento) 665 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 399 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 439 
Total 4 828 
Nota: Estimación a base de estudio de oficina de la información básica 
suministrada por ENALUF. 
Cuadro 40 
NICARAGUA: COSTC DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
P R O G R A M A D A S 
Miles de Concepto dólares 
Primera etapa (2 X 75 = 150 MW) 
Camino de acceso 642 
Expropiaciones 2 640 
Cortina y obras anexas 17 500 
Desfogue 670 
Casas de operadores 300 
Casa de máquinas 2 544 
Equipo 3 275 
Subtotal 32 571 
Imprevistos (20 por ciento) 6 514 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 3 909 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 4 299 
Total 47 293 
Segunda y tercera etapas (+ 2 X 150 « 300. MW) 
Casa de máquinas 2 035 
Equipo 7 065 
Sub total 9 100 
Imprevistos (20 por ciento) 1 820 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 1 092 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 1 201 
Total 13 213 
Nota: Estimación a base de estudio de oficina de la información básica 
suministrada por ENALUF. 
Cuadro 41 
COSTA RICA: COSTO DE LAS CEi-ìTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Río Hacho (Ampl.) Potencia máxima a instalarse: +90 MW 
Concepto Miles de dólares 
Primera etapa ( + 2 X 30 60) 
Terrenos y vías de acceso 
Obras de desvío 
Presa y desarenador 
Toma principal 
Presas y tomas de ríos secundarios 
Túneles 
Tubería forzada (ampliación) 
Casa de máquinas 
Equipo electromecánico 
Casas de operadores 
Alcantarilla en embalse El Llano 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 


















Cuadro 41 (Conclusión) 
Concepto Miles de dólares 
Segunda etapa (+ 1 X 30-g 30) 
c/ Casa de máquinas 6 0 0~ 
Tubería forzada 40^' 
c/ Equipo electromecánico 1 253— 
Subtotal 1 893 
Imprevistos (15 por ciento) 284 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) .< 218 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 239 
Total 2 634 
a/ Presupuesto de obra, ICE. 
b/ Estimaciones con base en información suministrada y gráficos del 
anexo de interconexión. 
c¡ Estimaciones con base en información suministrada. ICE. 
áf Estimaciones. 
Cuadro 42 
COSTA RICA: COSTO DE LAS CEi-ìTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Pacuare, Elev. 550 Potencia máxima a instalarse: 120 MW 
Concepto Miles de dólares 
Primera etapa (40 MW) 
Terrenos y vías de acceso 





Casa de máquinas 
Equipo 
Casas de operadores 
Misceláneos 
Sub total 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 


















Cuadro 42 (Conclusión) 
— Miles de 
C o n c eP t o dólares 
Segunda etapa (+2 x 40 = 80 M7) 
Casa de máquinas 615—' 
Equipo 2 073—' 
Subtotal 2 688 
Imprevistos (15 por ciento) 403 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 309 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 340 
Total 3 740 
a/ Informe de Pacuare, Oficina de Proyectos ICE. 
b/ Estimaciones con base en el informe anterior. 
c/ Estimaciones. 
Cuadro 43 
COSTA. RICA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PRGGRA1ADAS 
Colón, Elevación 690 Potencia máxima a instalarse: 110 MW 
Concepto Hiles de dólares 
(2 x 5 5 - 110 mi) 
Terrenos y vías de acceso 
Obras de desvío 
Presas 




Túnel de restitución 
Casa de máquinas subterránea 
Equipo 
Casas de operadores 
Misceláneos 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 



















a/ Informe de Colón, Oficina de Proyectos ICE. 
b/ Estimaciones con base en el informe anterior, 
c/ Estimaciones. 
Cuadro 44 
COSTA. R ICA : COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PRGGRA1ADAS 
Miles de Concepto dólares 
~( s- 2 X 40 ;= 80 KM) &J 
Terrenos y vías de acceso 596— 
a / Limpieza del embalse 30— 
• * a / Pantalla de impermeabilización 595^ 
Q«a/ 
Túnel de drenaje en margen izquierda de presa loo-
Obra civil presa o62-
Compuertas 255--,.a/ Obras en ventana A •>*¥•" 
a/ Obras en tanque de oscilación 52— 
Subtotal 2 424 
Imprevistos (15 por ciento) 364 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 279 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 307 
Total 3 374 
aj Presupuesto de obra ICE 
Cuadro 45 
COSTA. RICA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PRGGRA1ADAS 
Pacuare, Elev. 460 Potencia máxima a instalarse: 60 MW 
Miles de 
ConceI)to dólares 
(2 x 30 60 MM) 




Túnel (3 unidades) 
Tubería a presión (3 unidades) 
Tanque de oscilación 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 
Total 
—- T o m a d o s d e l XCE. 














COSTA RICA: COSTO DE LAS CEi-ìTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Colón sin presa* Potencia máxima a instalarse: 80 MW 
Concepto Miles de dólares 
(Primera etapa 40 MW) 
Caminos de acceso 
Exprop ia c io ne s 
Casas de operadores 
Puente conducción 
Toma 
Desvio y excedentes 
Túnel revestido 
Tubería a presión 
Pozo de oscilación 
Casa de máquinas 
Equipo 
Sübtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 


















/ ( C o n t i n ú a ) 
-•2 i 
Cuadro 46 (Conclusión) 
Concepto dólares 
Segunda etapa (4- 40 
Tubería a presión 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 











b/ Estimado en gráficos. 
* Tubería a presión y casa de máquinas exterior. 
Cuadro 47 
COSTA. RICA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Arenal, Elev» 520 Potencia máxima a instalarse: 100 MW 
Miles de Concepto dólares 
(2 X 5C = ICC mi) .' 
a/ Terrenos 2 300-' 
a/ Vías de acceso 450— 
a/ Cortina 4 660— 
Toma 500—' 
a/ Túnel 4 200-
a/ Tanque de oscilación 450— 
a/ Tubería forzada 5 40(K 
a / Casa de máquinas 1 200-
Equipo 2 980—' 
a/ Casas de operadores 300-
Subtotal 22 440 
Imprevistos (15 por ciento) 3 366 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 2 580 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 2 838 
Total 31 224 
a/ ICE 
Cuadro 48 
COSTA RICA: COSTO DE LAS CEi-ìTRALES HIDROELECTRICAS 
PROGRAMADAS 
Arenal, Elev. 538 Potencia máxima a instalarse: 200 MW 
Miles de 
G o n c eP t o dólares 
Primera etapa (2 X 50 = 100 MW) 
a/ Terrenos 3 550-
a/ Vías de acceso 450-
a/ Cortina 6 050-
a/ 
Toma 500-
Tunel 4 200^' 
Tanque de oscilación 450-/ a / Tubería forzada 5 400-
a/ Casa de máquinas 1 200-
Equipo 2 980—' 
a/ Casas de operadores 300^ 
Subtotal 25 080 
Imprevistos (15 por ciento) 3 762 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 2 884 
Intereses durante la construcción (10 por ciento) 3 173 
Total 34 899 
/(Continúa) 
- 2 -
Cmadro 48 (Conclusión) 
Concepto 
Segunda etapa (+ 2 X 50 s 100 MW) 
Túnel 
Tanque de oscilación 
Tubería forzada 
Casa de máquinas 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos (15 por ciento) 
Ingeniería, supervisión y gastos 
administrativos (10 por ciento) 















P A N A M A : 
El Bayano 
Cuadro 49 
COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Potencia máxima a instalarse: 200 MW 
Concepto eiiJ.es oe dólares 
Primera etapa (3 x 50 = 150 MU) 
Terrenos y caminos de acceso 
Presa principal y conducciones 
C a s a de máquinas 
Equ f . p o 
Poblado 
Presa Viejo Pedro 
Casas de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 























Segunda etapa 50 W ) 
C a s a d e m á q u i n a s 
Equipo 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 







a1 Datos de EPTISA suministrados por el IRHE, junio de 1968. 
b/ Estimaciones con base en gráficos del anexo sobre cestos de interconexión* 
c/ Estimaciones* 
•Cuadro 50 
... PANAMA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Fortuna, Elev. 1 078 (Ñamo) Potencia máxima a instalarse; 280 MW 
Miles de 
Concepto dólares 
Primera etapa (70 KW) 
Terreno y camino dé acceso 
Presa, (alta) 
Toma de agua para (280 MH) 
Tánel (Q = 61.6 m /seg., 4 unidades de 70 KW) 
Tubería forzada (2 unidades) 
Casa ce máquinas (i unidad) 
Equipo 
Pozo de oscilación 
Casa de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcéión 10 por ciento 
Total 
Segunda etapa (-fr 70 M ) 
Casa de máquinas 970—' 
3102/ Equipo 1 
Subtotal 2 480 
Imprevistos 15 por ciento 372 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 285 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 314 













2 950 . 
32 454 
/Continúa 
Cuadro 50 (Conclusión) 
C o n c e p t o dólares 
Tercera etapa (+ 70 MW) 
c/ Tubería forzada (2 unidades más) 6 500— 
c/ 
Casa de máquinas 1 100— 
Equipo 1 487—' 
Subtotal 9 087 
Imprevistos 15 por ciento 1 468 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 1 055 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 1 161 
Total 12 771 
Cuarta etapa (-»70 MM) 
c/ 
Casa de máquinas 1 10CF-' 
Equipo 1 463^' 
Subtotal 2 563 
Imprevistos 15 por ciento 384 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 295 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 324 
Total 3 566 
a/ La Fortuna Hydroelectric Project, HARZA, diciembre de 1967. 
b/ Proyectos Chiriqul y Chico, Tomo 3, Motor Columbus, mayo de 1965. 
c/ Con base en gráficos del anexo de costos sobre interconexión. 
Cuadro 51 
PANAMA: COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS• 
Changuinola, Corona, Elev. 124 Potencia máxima a instalarse: 300 MW 
Miles de Concepto dólares 
Primera,'etapa (2 x 75 = 150 MJ) 
Camino de acceso .2 010 
Limpieza de embalse 70 
Cortina 10 800 
Casa de máquinas 4 740 
Equipo 8 945 
Casas de operadores 300 
Subtotal 26 865 
Imprevistos 20 por ciento 5 373 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 3 223 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 3 545 
Total 39 006 
Segunda y tercera etapas (1 unidad de 75 W en cada una) 
Casa de máquinas unidad adicional 1 890 
Turbina 1 550 
Generador 2 200 
Equipo 115 
Subtotal 5 755 
Imprevistos 15 por ciento 863 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 662 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 727 
Total 8 007 
N o t á : E s t i m a c i o n e s a b a s e d e e s t u d i o s d e o f i c i n a d e l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a 
s u m i n i s t r a d a p o r e l I R H E . 
Cuadro 52 
PANAMA: C O S T O . D E L A S C E N T R A L A S HIDROELECTRICAS FRQGRAUADAS 
Fortuna (sin presa) Potencia máxima a instalar: 140 MW 
Miles de Concepto dólares 
Primera etapa (70 MW) 
Terrenos y caminos de acceso 
Presa baja 
Toma de agua 
Túnel 
Tubería forzada (1 y 2 unidades) 
Casa de máquinas 
Equipo (una unidad) 
Tanque de oscilación 
Casa de operadores 
Subtotal 
Imprevistos 15 por ciento 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 
Total 
Segunda etapa (+70 MW) 
Casa de máquinas 970^ 
Equipo 1 510^ 
Subtotal 2 480 
Imprevistos 15 por ciento 372 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 285 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 314 
Total 3 451 
a/ La Fortuna Hydroelectric Proyect HARZA, diciembre de 1967 f 
£/ Project Chiri^ul y Chico Tomo 3 Motor Columbus, mayo de 1965. 
















PANAMAS COSTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROGRAMADAS 
Changuinola, Corona elev* 144 Potencia máxima a instalarse: 300 MW 
Miles de Concepto dólares 
Primera etapa (2 x 75 - 150 M&Q 
Canino de acceso 2 010 
Limpieza de embalse 106 
Cortina 20 520 
Casa de máquinas 4 100 
Equipo 7 675 
Casa de operadores 300 
Subtotal 34 711 
Imprevistos 20 por ciento 6 942 
Ingeniería, supervisión y gastos administrativos 10 por ciento 4 165 
Intereses durante la construcción 10 por ciento 4 582 
Total 50 400 
Segunda y tercera etapas (* 2 * 75 - 150 Mtf) 






Ingeniería* supervisión y gastos administrativos 











Nota: Estimaciones a base de estudios de oficina de la información* 
suministrada por IRHE. 



